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ご依頼による濃度に係る計量結果を、下記のとおり証明致します。

　特記事項

H9環告第10号付表第2

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004 JIS K0125(2023)-5.2

クロロエチレン
(塩化ビニルモノマー)

mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002

JIS K0125(2023)-5.2

四塩化炭素 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002 JIS K0125(2023)-5.2

ジクロロメタン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002

S46環告第59号付表3

ポリ塩化ビフェニル mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005 S46環告第59号付表4

アルキル水銀 mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005

JIS K0102(2019)-61.4

総水銀 mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005 S46環告第59号付表2

砒素 mg/L 0.001未満 0.001 0.001 0.001

JIS K0102(2019)-54.4

六価クロム mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005 JIS K0102(2019)-65.2.5

鉛 mg/L 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001

0.001 JIS K0102(2019)-55.4

全シアン mg/L 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 JIS K0102(2019)-38.1.2及び38.5

ⅱ ⅲ

カドミウム mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満

2195069 ⅲ) 下流観測井 環境水

計量の対象 単位
計量の結果

定量下限 計量の方法
ⅰ

2195067 ⅰ) 上流地下水観測井 環境水

2195068 ⅱ) 浸出水観測井 環境水
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ⅱ ⅲ

2195069 ⅲ) 下流観測井 環境水

計量の対象 単位
計量の結果

定量下限 計量の方法
ⅰ

2195067 ⅰ) 上流地下水観測井 環境水

2195068 ⅱ) 浸出水観測井 環境水

試 料 番 号 試 料 名 試料の種類

JIS K0102(2019)-17化学的酸素要求量 mg/L 1.8 5.4 2.9 0.5

JIS K0102(2019)-67.4

1,4-ジオキサン mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005 S46環告第59号付表8の第3

セレン mg/L 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001

S46環告第59号付表6の第1

ベンゼン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 JIS K0125(2023)-5.2

チオベンカルブ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002

S46環告第59号付表5

シマジン mg/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003 S46環告第59号付表6の第1

チウラム mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006

JIS K0125(2023)-5.2

1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002 JIS K0125(2023)-5.2

テトラクロロエチレン mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005

JIS K0125(2023)-5.2

トリクロロエチレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 JIS K0125(2023)-5.2

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006

JIS K0125(2023)-5.2

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 JIS K0125(2023)-5.2

トランス-1,2-
ジクロロエチレン

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004

JIS K0125(2023)-5.2

シス-1,2-
ジクロロエチレン

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 JIS K0125(2023)-5.2

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002
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